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Nachweis

Verhalten von natiurlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Funktionspriufung bei tiefer Temperatur

Prufbericht 10-001540-PB02-A04-03-de-01
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Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-09
Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fiir natorli-
che Rauch- und Warmeab-
zugsgerate

Prifung der Funktion bei tiefer
Temperatur nach Anhang E.
Klassifizierung nach Abschnitt
7.3.

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der aufgefihrien Ei-
genschaft fir natrliche Rauch-
und Warmeabzugsgerate
(NRWG) nach EN 12101-
2:2003-09. Die ermittelten Er-
gebnisse kénnen vom Herstel-
ler als Grundlage flr den her-
stellereigenen zusammenfas-
senden ITT-Bericht verwendet
werden. Die Festlegungen aus
EN 12101-2:2003-09 sind zu
beachten.

Dieser Prifbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis!

Gilltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriiften
und beschriebenen Probe-
korper.

Verbffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt .Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Priif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 14 Seiten
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