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Nachweis

Verhalten von natirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Funktionsprufung bei tiefer Temperatur

Prifbericht 838 36643-2 U*)

aumtller aumatic GmbH

A Steinerne Furt 58a
uftraggeber

86167 Augsburg

Produkt- wearralux NRWG PK 33"

bezeichnung

Blendrah -
auBenﬁ:aI;?Bn:(eﬂ) 1680 mm x 2480 mm

FlGgelrahmen-
auBenmas (B x H) 1595 mm x 2395 mm

Rahmenmaterial "thermisch getrennte Stahl-Profile, Forster unico"

Bavart "einflligliges Drehfenster, einwérts 6ffnend"

"Spindelantrieb PLA 5 TD Gber RWA Konsole mit OFV
Verriegelungsantrieb"

Besonderheiten -

Antrieb
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Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-09
Rauch- und Wéarmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fiir natarli-
che Rauch- und Warmeab-
zugsgerate

Priifung der Funktion bei tiefer
Temperatur nach Anhang E.
Klassifizierung nach Abschnitt
7.3.

*) Basis dieses Prifberichtes ist
der Prifbericht 838 35075-2
vom 25 August 2008 (Voll-
macht und ldentitatserklarung
vom 07. Juli 2008)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Funktionspriifung
bei tiefer Temperatur von natir-
lichen Rauch- und Warmeab-
zugsgerate (NRWG).

Dieser Priifbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis!

Gilltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probe-
korper.
Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 22 Seiten
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