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Nachweis

Verhalten von natirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Prufung der Funktionssicherheit

Priifbericht 838 37872-1 ROSENHEIM

Grundlagen

aumuller aumatic GmbH DIN EN 121012 - 2003.09

Auftraggeber Steinerne Furt 58a Rauch- und Wéarmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fiir
natirliche Rauch- und Warme-
86167 Augsburg abzugsgerate
Prifung der Funktionssicherheit
Produkt- o " nach Anhang C.
bezeichnung Ferralux NRWG PK 44 ;l?ssifiziemng nach Abschnitt
Blendrahmen- .
auBenmaB {B X H) 1246 mm X 2448 mm . Darste“ung
Fligelrahmen-
auBenmas BxH) 1200 mm x 2400 mm _
. "thermisch getrennte Aluminium-Profile,
Rahmenmaterial

Schiico AWS 57 RO"
Bauart "einflligliges Dachfenster, auswarts 6ffnend"

Antrieb "Spindelantrieb PLS 15-800 S4 Tandem"
Besonderheiten "NRWG mit Doppelfunktion zur Liftung"

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der aufgefiihrien

Natiirliche Rauch- und Warmeabzugsgerate i el
Warmeabzugsgerate (NRWG)
7 nach EN 12101-2:2003-09. Die
P':Ufung. der g Re 1000  ermitteiten Ergebnisse kinnen
Funktionssicherheit vom Hersteller als Grundlage

far den herstellereigenen
zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die
Festlegungen aus EN 12101-
2:2003-09 sind zu beachten.
Dieser Priifbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis!

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probe-
korper.
Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-

St Ledbacr Thuls, g e e

ift Rosenheim
11. Februar 2009

tationen".
Stephan Lechner, Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Kast, Dipl.-Ing. (FH) Das Deckblatt kann als Kurz-
Prifstellenleiter Priifingenieur fassung verwendet werden.
ift Zentrum MSR- & Priiftechnik, Kalibrierung ift Zentrum MSR- & Priiftechnik, Kalibrierung inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfiihrung

3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (Zeichnungen)
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