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Nachweis

Verhalten von natirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Prufung der Funktionssicherheit

Prifbericht 838 35142-1

aumtller aumatic GmbH

Auftraggeber 1 Steinerne Furt 58a

86167 Augsburg

Produkt weoalux NRWG PK 36"

bezeichnung

Blendrahmen-
auBenﬂarﬁBmxeﬂ) 2810 mm x 1810 mm
Flligelranmen- 2540 mm x 1540 mm

auBenmaB (B x H) - _ -
"AuBenhaut aus Hart PVC, Einlegebleche und -schienen
aus Stahl und Aluminium"

Bauart "einflliglige Dachkuppel, auswarts 6ffnend"

"Spindelantriebe PLS 30 S 3 TD VH (iber
Lichtkuppelbeschlag" - o
"NRWG mit Doppelfunktion zur Liftung bei einem

Rahmenmaterial

Antrieb

Besondemelen  Stfnungswinkel von 40"
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Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-09
Rauch- und Wéarmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fiir
natirliche Rauch- und Warme-
abzugsgerate

Prifung der Funktionssicher-
heit nach Anhang C.
Klassifizierung nach Abschnitt
7.1.

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der aufgefiihrien
Eigenschaft fir natirliche
Rauch- und Warmeabzugs-
gerate (NRWG) nach EN
12101-2:2003-09. Die
ermittelten Ergebnisse kdnnen
vom Hersteller als Grundlage
fir den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Fest-
legungen aus EN 12101-
2:2003-09 sind zu beachten.
Dieser Prufbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis!

Gilltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probe-
korper.
Verdffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Priifdokumen-
tationen”.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfiihrung

3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (Zeichnungen)
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