Nachweis

Verhalten von natirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Priufung der Funktionssicherheit

Priufbericht 838 32665-1

aumuller aumatic GmbH

Steinerne Furt 58a
Auftraggeber

86167 Augsburg
"Ferralux NRWG PK4"
1100 mm x 2200 mm
976 mm x 2076 mm

Produkt
RahmenauBen-

maB (B x H)

Fligelrahmen-
auBenmaB (B x H)

Rahmenmaterial "thermisch getrennte Aluminium-Profile, Schico S70 HI"
Bauart "einfligeliges Klappfenster, auswarts 6ffnend"
Antrieb  "Spindelantrieb PLA 10 Tandem mit Verriegler FV-ELM"
Besonderheiten "NRWG mit Doppelfunktion zur Liftung”
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Grundlagen

DIN EN 12101-2:2003-09
Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fur
natdrliche Rauch- und
Warmeabzugsgerate

PrGfung der Funktionssicher-
heit nach Anhang C.
Klassifizierung nach Abschnitt
7.

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Zuverlassigkeit
von natirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgerate (NRWG).
Dieser Prufbericht ist kein
bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis!

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriiften
und beschriebenen Probe-
korper.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten
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Anerkannte Prif-, Uberwachungs-
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